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Abstrak: Perencanaan suatu sistem tenaga listrik tentunya sudah mempunyai pertimbangan dalam berbagai kajian, kajian 
sistem tenaga listrik. Salah satu yang di rencanakan untuk masalah durasi padam yang lama (rata – rata 27 menit) padahal 
banyak titik manuver. Dilihat dari SOP ternyata dikarenakan terlalu banyak nya titik manuver menyebabkan rawan 
terjadinya miss communication yang dapat berakibat terjadinya kesalahan pengoperasian titik manuver. Belum lagi 
masalah drop tegangan yang terjadi ketika penyulang komering memanuver 2 section di P. Jeruk yang langsung berakibat 
drop tegangan yang melebihi SPLN 72:1987. PT. PLN UP2D dan ULP Rivai telah merencanakan rekonfigurasi P. Jeruk 
dan Komering akan direkonfigurasi sehingga menjadi lebih sederhana dan lebih pendek. Dengan rekonfigurasi tadi, 
setelah dilakukan analisis drop tegangan yang terjadi di P. Jeruk dan Komering pada saat normal maupun manuver belum 
melewati SPLN 72:1987 (Drop tegangan terbesar adalah 4,38%), untuk sistem proteksi juga tidak perlu dilakukan setting 
ulang karena dengan settingan saat ini relay Penyulang di GI masing – masing juga masih berfungsi dengan baik, dan 
untuk kemampuan daya trafo di masing masing GI pun masih mampu bahkan dalam beberapa kondisi tergolong 
pembebanan efektif trafo daya. (Beban puncak siang, pada saat manuver Trafo 2 GI Boom baru 72,90% dan Trafo 1 GI 
Sei Juaro 67,57%) 
Kata kunci: miss communication, relay proteksi, kemampuan daya trafo, drop tegangan 
 
Abstract: The planning of an electric power system certainly has considerations in various studies, the study of electric 
power systems. One planned for long duration outages (on average 27 minutes) eventhough there are many maneuver 
points. Based on the SOP, it turns out that because there are too many maneuvering points that are prone to miss 
communication, resulting in mismanagement of maneuvering points. the problem of voltage drop that occurs when the 
Komering feeders maneuver 2 sections in P. Jeruk which directly results in a voltage drop that exceeds SPLN 72: 1987. 
PT. PLN UP2D and ULP Rivai have planned to reconfigure Jeruk and Komering feeder to be reconfigured so that it 
becomes simpler and shorter. With this reconfiguration, after voltage drop analysis in Jeruk and Komering feeder both 
in normal condition and maneuvering have not passed SPLN 72: 1987 (the biggest voltage drop is 4.38%), the protection 
system also does not need to be reset because the current setting of the feeder relay in each GI is still functioning well, 
and for the transformer power capability in each GI is still capable even in some conditions classified as effective loading 
of the power transformer. (Peak load during the day, during the maneuvering of Transformer 2, the Boom baru substation 
72.90% and Transformer 1, the Sei Juaro substation 67.57%) 
Keywords: miss communication, protection relay, transformer power capability, voltage drop 
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Di PT. PLN (Persero) ULP Rivai sekarang 
mempunyai penyulang sebanyak 61 (enam 
puluh satu), 25 (dua puluh lima) pelanggan 
VIP, dan 54 pelanggan premium yang harus 
dijaga kelistrikannya. Dan pada bulan Juli – 
September 2019, ULP Rivai mengalami 
permasalahan yang berat dimana Penyulang 
Jeruk dan Penyulang Komering telah 
mengalami pemadaman sebanyak total 10 kali 
padam sedangkan di kedua penyulang tersebut 
juga memiliki 8 Pelanggan Premium. Durasi 
padam yang lama pun (rata – rata padam 27 
Menit) menjadi masalah tersendiri padahal 
untuk Penyulang Jeruk mempunyai 6 (enam) 
titik manuver dari LBS dan untuk penyulang 
Komering mempunyai 5 (lima) titik manuver 
dari LBS dan GH. Pertanyaannya adalah 
kenapa dengan banyak nya titik manuver yang 
dimiliki kedua penyulang tersebut pemadaman 
yang terjadi masih terbilang lama?. Ternyata 
dari SOP Pengoperasian penyulang jeruk 
dengan konfigurasi Radial ini terlihat ternyata 
dengan banyaknya titik manuver tersebut 
menyebabkan rawan sekali terjadinya miss 
communication yang dapat berakibat terjadinya 
kesalahan pengoperasian titik manuver. Belum 
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lagi masalah drop tegangan yang terjadi ketika 
penyulang komering memanuver 2 section di P. 
jeruk yang langsung berakibat drop tegangan 
yang melebihi SPLN 72:1987.  
PT. PLN UP2D dan PT. PLN ULP Rivai telah 
merencanakan agar masalah ini dapat segera 
diselesaikan dengan cara Penyulang Jeruk dan 
Komering akan di rekonfigurasi ulang menjadi 
lebih sederhana dan berbentuk Spindel Open - 
Loop dengan tujuan meminimalisir kesalahan 





Konfigurasi Jaringan Distribusi 
Konfigurasi – konfigurasi jaringan sesuai 
dengan maksud perencanaannya adalah sebagai 
berikut : 
a. Konfigurasi Tulang Ikan (Fish-Bone) 
b. Konfigurasi Kluster 
c. Konfigurasi Spindel 
d. Konfigurasi Fork 
e. Konfigurasi Spotload 
f. Konfigurasi Jala – jala 
g. Konfigurasi lain – lain : 
1. Struktur Garpu dan Bunga 
2. Struktur Rantai 
3. Struktur Spindel Loop – Open  
Drop Tegangan 
Tegangan Jatuh atau drop voltage adalah besar 
penurunan atau kehilangan nilai tegangan 
listrik pada suatu penghantar dari nilai tegangan 
normalnya. Besar kerugian tegangan atau 
tegangan jatuh yang terjadi pada jaringan listrik 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : 
1. Panjang kabel penghantar 
2. Besar arus 
3. Tahanan jenis 
4. Luas penampang penghantar 
 
Gambar 1 Diagram Fasor Tegangan dan Arus 
tegangan distribusi 
(Sumber : Supriyanto, 2018) 
 
Dari diagram fasor pada gambar 1, tegangan 
kirim adalah : 
?̅?𝑠 =  𝑉𝑠 <  𝛿 
 Arus adalah : 
𝐼 ̅ = 𝐼 ∠ −  𝜙 
  
 
Regulasi tegangan : 
𝑉𝑅𝑝𝑢 =
𝑉𝑠 −  𝑉𝑟
𝑉𝑟
 





 𝑥 100  
 Sedangkan jatuh tegangan per-unit 





Sehingga persentasi jatuh tegangan : 
%𝑉𝐷 =
𝑉𝑠 −  𝑉𝑟
𝑉𝐵
 𝑥 100 
Dimana VB adalah tegangan dasar yang bebas 
dipilih apakah tegangan dasar  sekunder  atau  
tegangan  dasar  primer  dengan 
memperhitungkan rasio trafo yang digunakan. 
Dari gambar 1, diagram fasor tegangan kirim 
adalah : 
?̅?𝑠 =  𝑉𝑟 + 𝐼.̅ 𝑍  
𝑉𝑠 =  𝑉𝑟 ∠0
0 + ( 𝐼 ∠ −  𝜙). (𝑅 + 𝑗𝑋)  
𝑉𝑠 =  𝑉𝑟 ∠0
0 + 𝐼(cos(𝜙) − 𝑗 𝑠𝑖𝑛 (𝜙)). (𝑅
+ 𝑗𝑋) 
Hubungan Z, R dan X dalam bentuk 
trigonometri adalah 
cos(𝜙) =  
𝑅
𝑍




Disubstitusikan sehingga menjadi” 
𝑉𝑠 =  𝑉𝑟  + 𝐼. 𝑅 cos(𝜙) +  𝐼. 𝑋 sin(𝜙) 
Sehingga jatuh tegangan untuk 3 fasa adalah 
𝑉𝐷 = 𝐼. √3[𝑟 cos(∅) + 𝑥 sin(∅)]𝑙 
 
Kemampuan Daya Trafo 
Pembahasan mengenai kapasitas daya dari 
transforamtor tidak lepas dari aturan dasar dari 
segi tiga daya, S (VA), P (kW) dan Q (kVAR) 
sebagai berikut :  
  
Gambar 2 Segitiga daya 
(Sumber : Syamsudin Noor, 2014) 
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Dalam hal ini, yang penting untuk diingat 
adalah rumus segitiga daya, dimana untuk 3 
phasa  
P = √3 x V x I x Cos phi  
Q = √3 x V x I x Sin phi   
S = √3 x V x I S = √(P2 + Q2)  
Untuk daya kemampuan trafo itu dibebani 
adalah 
I = S / ( √3 x V )  
Dan untuk persen beban Trafo adalah : 
%𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 =
 
𝑀𝑉𝐴 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖
𝑀𝑉𝐴 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔
𝑥 100 %  
Dengan adanya perubahan konfigurasi jaringan 
ini maka perubahan daya pada kedua trafo daya 
di kedua GI akan mengalami perubahan. 
Selanjutnya, menganalisa apakah perubahan 
daya itu melebihi kemampuan daya trafo. 
“Telah diketahui juga untuk faktor kebutuhan 
listrik yang ideal adalah 60% - 80% (Agus 
Maulana dkk. 2005)” [18] sehingga dapat 
dikatakan pembebanan trafo yang ideal adalah 
60% - 80% agar dapat memenuhi kebutuhan 
listrik yang ideal. 
 
Sistem Proteksi 
Rele digunakan untuk mengamankan jaringan 
distribusi dari gangguan hubungan singkat. 
Gangguan hubung singkat pada sistem 3 fase, 
adalah : 
• Gangguan 3 fase. 
• Gangguan 2 fase 
• Gangguan 2 fase atau 1 fase ketanah. 
Arus gangguan hubung singkat 3 fase, 2 fase, 2 
fase ketanah atau 1 fase ketanah, arus 
gangguannya dapat dihitung dengan 
menggunakan persamaan umum (Hukum 
Ohm), yaitu:   




Lebih lanjut besarnya Arus yang mengalir pada 
tiap komponen jaringan juga dapat dihitung 
dengan bantuan rumus tersebut. Yang 
membedakan antara gangguan  hubung  singkat  
3  fase,  2  fase,  2  fase  ketanah  atau  1  fase 
ketanah adalah impedansi yang terbentuk 
sesuai dengan macam gangguan hubung 
singkat itu sendiri, seperti ditunjukkan berikut 
ini :  
Z gangguan 3 fase 𝑍 = 𝑍1  
Z gangguan 2 fase 𝑍 = 𝑍1 + 𝑍2 





SOP Pengoperasian dan komunikasi 
Penyulang Jeruk – Komering (Spindel Open 
- Loop) 
Jika terjadi gangguan maka :  
 
  
Gambar 3 SLD Spindel – open loop P. Jeruk 
dan Komering 
(Sumber : PT. PLN ULP Rivai) 
 
1. Jika P. jeruk gangguan maka Dispatcher 
akan menghubungi pihak GI dan UP3 
Palembang untuk menginfokan indikasi 
gangguan, jam trip dan beban trip. Lalu 
mengecek di HMI apakah ada indikasi 
gangguan di KPL Eka bakti dan GH I.50 
2. Jika indikasi gangguan ada di KPL Eka 
Bakti dan tidak ada di GH I.50 maka gangguan 
dipastikan ada di KPL Eka Bakti, selanjutnya 
dispacther akan membuka KPL Eka bakti dan 
Outgoing GH I.50 untuk mengisolasi daerah 
yang terkena gangguan. 
3. Kemudian dispatcher akan menghubungi 
UP3 Palembang untuk mengkonfirmasi jika P. 
Jeruk akan dimanuver dari P. Komering melalui 
KPL Gresik ke GH I.50  
4. Jika aman, proses manuver dilakukan 
dengan cara memasukkan KPL Gresik dan 
kembali mengoperasikan P. Jeruk sebatas LBS 
eka bakti. Lalu hanya daerah gangguan saja 
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Tabel 1 Data Kabel 



























































Data Beban Puncak Siang dan Malam 
 



















96 99 112 109 
3 








511 320 246 330 
4 
TD1 - 30 






311 428 319 330 
 
 
Data Arus Gangguan GI UPT Palembang 
 









70 835 5300 
BUNGAR
AN 
70 885 6100 
 
Data Trafo Gardu Induk 
1. TD 2 GI Boom Baru (Jeruk) 
Merk   : B&D 
Kapasitas trafo  : 30 MVA 
Frekuensi  : 50 Hz 
Tegangan primer : 70 kV 
Tegangan Sekunder  : 20.7 kV 
Arus rata-rata Sekunder : 238.31 A 
Impedansi  : 12,37 % 
Hubungan  : YNyn0 
2. TD 1 GI Sei Juaro (Komering) 
Merk   : UNINDO 
Kapasitas trafo  : 30 MVA 
Frekuensi  : 50 Hz 
Tegangan primer : 70 kV 
Tegangan Sekunder  : 20.9 kV 
Arus rata-rata Sekunder : 284.117 A 
Impedansi  : 12,5 % 
Hubungan  : YNyn0 
 
Impedansi Kabel Yang di Pakai 
1. SKTM 240 mm2 
Impedansi Positif : 0,125 + j 0,097 
Impedansi Nol : 0,275 + j 0,029 
2. A3C 150 mm2 
Impedansi Positif : 0,2162 + j 0,3305 
Impedansi Nol : 0,3631 + j 1,6180 
 
Setting Relay di Gardu Induk 
P. Jeruk = Over current (480A), Overcurrent 
Instan (1600A), Ground Fault (32A), Ground 
Fault Instan (240A) 
P. Komering = Over current (360A), 
Overcurrent Instan (1800A), Ground Fault 
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Blok Diagram Penelitian 
 
 
Gambar 4 Blok Diagram Penelitian 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Perhitungan Drop Tegangan 
Perhitungan drop tegangan dibutuhkan agar 
dapat memastikan bahwa P. Komering dan P. 
Jeruk pada kondisi normal (ujung kedua 
penyulang di KPL Gresik) dan manuver penuh 
(saling backup satu sama lain) memenuhi SPLN 
72:1987. 
a. Drop tegangan yang terjadi di P. Komering 
pada kondisi normal dan manuver beban 
penuh dari P. Jeruk 
Perhitungan manual drop tegangan dari GI 
sampai ke GH diklat PLN New sebesar : 
𝑉𝐷 = 𝐼. √3[𝑟 cos(∅) + 𝑥 sin(∅)]𝑙 
𝑉𝐷 = 112 𝐴. √3[0.125 cos((14,0698
0) +
0.097 sin(14,06980)]𝑥6,5𝑘𝑚𝑠  
𝑉𝐷 = 182,6223 𝑉 












Jika menggunakan aplikasi etap dengan gambar 
sebagai berikut : 
 
 
Gambar 5 One line diagram ETAP P. 
Komering kondisi normal 
(Sumber : Olahdata, 2020) 
 
 Tabel 4 Tabel Drop tegangan P. Komering  
               kondisi normal 
 
 (Sumber : Olahdata, 2020) 
Perbedaan antara perhitungan manual 
(182,6223 volt) dengan perhitungan etap (221 
volt) hanya berbeda 0,184%. Perbedaan ini 
dikarenakan busbar GI atau tegangan kirim dari 
GI menggunakan etap di Bus 30 hanya sebesar 
20.874 volt. Dikarenakan perbedan yang kecil 
maka untuk selanjutnya perhitungan akan 
menggunakan Etap 12.6.0 
Setelah di rekonfigurasi, P. Komering sekarang 
dapat memanuver penyulang jeruk dari KPL 
Gresik, lalu beban P. Komering akan bertambah 
dari KPL Gresik sampai ke kabel tanah PMT P. 
Jeruk. Dikarenakan ada nya penambahan beban 
dan panjang penyulang maka untuk drop 
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Gambar 6 One line diagram ETAP P. 
Komering kondisi manuver beban Penyulang 
Jeruk 
(Sumber : Olahdata, 2020) 
 
Tabel 5 Drop tegangan P. Komering kondisi  
  manuver P. Jeruk 
 
(Sumber : Olahdata, 2020) 
 
Dilihat dari Tabel 5 maka drop tegangan yang 
terjadi di P. Komering pada manuver semua 
beban P. Jeruk adalah 4,38%. 
 
b. Drop tegangan yang terjadi di P. Jeruk pada 
kondisi normal dan manuver beban penuh 
dari P. Komering 
Jika menggunakan aplikasi etap dengan 
gambar sebagai berikut : 
 
Gambar 7 One line diagram ETAP P. Jeruk 
kondisi normal 
(Sumber : Olahdata, 2020) 
 
 
Tabel 6 Drop tegangan P. Komering kondisi  
  normal 
 
(Sumber : Olahdata, 2020) 
 
Setelah di rekonfigurasi, P. Jeruk sekarang 
dapat memanuver penyulang komering dari 
KPL Gresik, lalu beban P. Jeruk akan 
bertambah dari KPL Gresik sampai ke kabel 
tanah PMT P. Komering. Dikarenakan ada nya 
penambahan beban dan panjang penyulang 
maka untuk drop tegangan P. Jeruk pada saat 
manuver juga perlu dihitung. 
Dan jika menggunakan aplikasi etap dengan 
gambar sebagai berikut : 
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Gambar 7 One line diagram ETAP P. Jeruk 
kondisi manuver beban Penyulang Komering 
(Sumber : Olahdata, 2020) 
 
Tabel 7 Drop tegangan P. Jeruk kondisi  
  manuver P. Komering 
 
(Sumber : Olahdata, 2020) 
 
Dilihat dari tabel 4 maka drop tegangan yang 
terjadi di P. Jeruk pada manuver semua beban 
P.Komering adalah 3.49% 
 
Perhitungan Arus Gangguan 
Dikarenakan ada perubahan topologi jaringan 
dan ada perubahan panjang jaringan, maka 
perlu dilakukan perhitungan arus gangguan 
agar dapat memastikan bahwa setting arus OCR 
dan GFR yang ada di Relai Penyulang Gardu 
Induk masih termasuk dalam arus setting. 
 
1. Arus Gangguan P. Jeruk 
Arus gangguan P. Jeruk yang akan dihitung 
adalah arus gangguan per section ketika normal 
dan pada proses manuver. Perhitungan arus 
gangguan yang dihitung adalah arus gangguan 





Tabel 8 Hasil report arus gangguan di semua  
  bus di section P. Jeruk ketika normal  
  dan pada saat manuver P. Komering 
 
(Sumber : Olahdata, 2020) 
 
2. Arus Gangguan P. Komering 
Arus gangguan P. Komering yang akan 
dihitung adalah arus gangguan per section 
ketika normal dan pada proses manuver. 
Perhitungan arus gangguan yang dihitung 
adalah arus gangguan 3 fasa, 2 fasa dan 1 fasa 
ke tanah. 
 
Tabel 9 Hasil report arus gangguan di semua  
  bus di section P. Komering ketika  
  normal dan pada saat manuver P.   
  Jeruk 
 
(Sumber : Olahdata, 2020) 
 
 
Perhitungan Kemampuan Daya Trafo 
Perhitungan kemampuan daya trafo juga 
dibutuhkan agar dapat memastikan bahwa 
Trafo 1 GI Sei Juaro dan Trafo 2 GI Boom baru 
tidak overload jika P. Komering dan P. Jeruk 
pada kondisi normal (ujung kedua penyulang di 
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KPL Gresik) dan manuver penuh (saling 
backup satu sama lain). 
Tabel 10 Beban puncak siang dan malam  




MAX BEBAN  
MALAM 
JERUK 132 A 91 A 
KOMERING 99 A 112 A 
TRAFO 2 GI 
BOOM BARU 511 A 330 A 
TRAFO 1 GI SEI 
JUARO 428 A 330 A 
(Sumber : PT. PLN ULP RIVAI UP2D) 
 
- Trafo GI Sei Juaro 
Jika pada saat beban puncak siang terjadi proses 
manuver dari P. Jeruk (beban 132A) ke P. 
Komering maka beban P. Komering berubah 
menjadi 231 A dan beban trafo 1 GI Sei juaro 
menjadi 560A sehingga daya semu yang 
terpakai untuk Trafo 1 GI Sei Juaro adalah 
Strafo 1 GI Sei Juaro = I x √3  V  
Strafo 1 GI Sei Juaro = 560 x √3  x 20.900 V 




𝑀𝑉𝐴 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖
𝑀𝑉𝐴 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔
𝑥 100 % 





Jika pada saat beban puncak malam terjadi 
proses manuver dari P. Jeruk (Beban 91A) ke P. 
Komering maka beban P. Komering berubah 
menjadi 203 A dan beban trafo 1 GI Sei juaro 
menjadi 421A sehingga daya semu yang 
terpakai untuk Trafo 1 GI Sei Juaro adalah 
Strafo 1 GI Sei Juaro = I x √3  V  
Strafo 1 GI Sei Juaro = 421 x √3  x 20.900 V 




𝑀𝑉𝐴 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖
𝑀𝑉𝐴 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔
𝑥 100 % 





- Trafo GI Sei Juaro 
Jika pada saat beban puncak siang terjadi proses 
manuver dari P. Komering (beban 99A) ke P. 
Jeruk maka beban P. Jeruk berubah menjadi 
231 A dan beban trafo 2 GI Boom baru menjadi 
610A sehingga daya semu yang terpakai untuk 
Trafo 2 GI Boom baru adalah 
Strafo 2 GI boom baru= I x √3  V  
Strafo 2 GI Boom baru = 610 x √3  x 20.700 V 




𝑀𝑉𝐴 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖
𝑀𝑉𝐴 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔
𝑥 100 % 






Jika pada saat beban puncak malam terjadi 
proses manuver dari P. Komering (beban 112A) 
ke P. Jeruk maka beban P. Jeruk berubah 
menjadi 203 A dan beban trafo 2 GI Boom baru 
menjadi 442A sehingga daya semu yang 
terpakai untuk Trafo 2 GI Boom baru adalah 
Strafo 2 GI boom baru= I x √3  V  
Strafo 2 GI Boom baru = 442 x √3  x 20.700 V 




𝑀𝑉𝐴 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖
𝑀𝑉𝐴 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔











Analisa Drop Tegangan 
Dari hasil perhitungan dan data etap pada tabel 
5, drop tegangan P. Jeruk pada kondisi normal 
(beban sampai KPL Gresik) masih dalam 
kondisi normal dan masih dalam kategori SPLN 
untuk tegangan TM kondisi dengan STB 
(Sadapan Tanpa beban Trafo Distribusi) 5%. 
drop tegangan yang terbesar terjadi di bus 
sebelum KPL Gresik yaitu sebesar 1,54% tetapi 
masih dalam kategori di bolehkan dari SPLN 
72:1987. Pada kondisi P. Jeruk memanuver 
semua jaringan P. Komering (ujung di PMT P. 
Komering) dapat dilihat pada tabel 6 dimana 
drop tegangan yang terjadi masih dalam 
kategori diperbolehkan karena masih dibawah 
5% dan Drop tegangan terbesar yang terjadi di 
Bus sebelum GH Udiklat PLN adalah 3,49%. 
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Pada kondisi P. Komering memanuver ver 
semua jaringan P. Jeruk (ujung di PMT P. 
Jeruk) dapat dilihat pada tabel 4.6 dimana drop 
tegangan yang terjadi masih dalam kategori di 
perbolehkan karena masih dibawah 5% karena 
Drop tegangan terkecil yang terjadi di busbar 
GH Udiklat PLN sebesar 2,45%, dan Drop 
tegangan terbesar terjadi di PMT P. Jeruk 
sebesar 4,38% dan masih dibawah 5% (SPLN 
72:1987). Ini dinilai lebih baik dikarenakan 
sebelum rekonfigurasi PF pada P. Komering 
bernilai 0.85% dan untuk tegangan pada ujung 
sekip hanya 19918 volt atau 4,7% dropnya, lalu 
jika ada manuver dari KPL gresik dan KPL 
Boby maka tegangan ujung di GH I.50 hanya 
19576 volt atau 6,33% dropnya sudah melebihi 
SPLN 72:1987 
 
Analisa Sistem Proteksi 
Jika  mengambil data arus gangguan paling 
kecil pada saat normal yaitu di bus sebelum 
KPL Gresik maka dipastikan relay bekerja dan 
memerintahkan CB Penyulang Komering untuk 
open karena masih lebih besar dari pada 
settingan. Begitu juga jika mengambil arus 
gangguan paling kecil pada saat manuver yaitu 
bus sebelum PMT P. Jeruk maka relay masih 
bekerja dan memerintahkan CB Penyulang 
penyulang komering untuk open karena masih 
lebih besar dari pada settingan tetapi hanya 
bekerja sebagai gangguan overcurrent dan 
ground fault instan saja. Berbeda dengan 
kondisi eksisting dimana arus gangguan yang 
terjadi di penyulang Komering sebelum 
rekonfigurasi mempunyai arus gangguan 
terkecil dimana untuk arus gangguan 3 fasa 
sebesar 3063A, arus gangguan 1 fasa sebesar 
281A dan arus gangguan 2 fasa sebesar 2653A. 
Dengan arus gangguan sebesar itu maka relay 
masih bekerja dan memerintahkan CB 
Penyulang penyulang komering untuk open 
karena masih lebih besar dari pada settingan 
tetapi hanya bekerja sebagai gangguan 
overcurrent instan dan ground fault instan. 
 
Analisa Kemampuan Daya Trafo 
Dari data perhitungan, Kemampuan daya TD 1 
GI Sei Juaro ketika proses manuver paling 
tinggi di beban puncak siang terpakai adalah 
20,271922 MVA atau sekitar 67,57%. Dari 
hasil yang terlihat, trafo GI Sei juaro masih 
mampu untuk memanuver penuh P. Jeruk dan 
untuk beban puncak siang dalam kategori 
pembebanan trafo yang efektif. 
Dari data perhitungan, Kemampuan daya TD 2 
GI Boom ketika proses manuver paling tinggi 
di beban puncak siang terpakai adalah 
21,870606 MVA atau sekitar 72,90%. Dari 
hasil yang terlihat, trafo GI Boom baru masih 
mampu untuk memanuver penuh P. Komering 
dan untuk beban puncak siang dalam kategori 
pembebanan trafo yang efektif. 
Dari data kemampuan daya trafo eksisting 
terlihat bahwa untuk Trafo 2 GI Boom baru 
ketika adanya proses manuver tertinggi terjadi 
pada saat beban puncak siang daya yang 
terpakai adalah 16,9945361 MVA atau sekitar 
56,64% dari 30MVA (Daya total). Dari hasil 
yang terlihat, trafo GI Boom baru kondisi 
eksisting masih mampu untuk memanuver 
penuh P. Komering tetapi tidak tergolong 
kategori pembebanan trafo yang efektif. 
 
SIMPULAN 
1. Pada kondisi normal ataupun dimanuver P.  
Jeruk dan P. Komering, drop tegangan 
untuk penyulang Jeruk drop tegangan 
terbesar terjadi sebesar 3,49% dan untuk 
Penyulang Komering drop tegangan 
terbesar terjadi sebesar 4,38%. Nilai 
tersebut tidak melebihi Drop Tegangan 
SPLN 72:1987  sebesar 5%.  
2. Arus gangguan yang terjadi di P. Komering 
terkecil saja bernilai 1951A untuk 3 fasa, 
271A untuk netral dan 1690A untuk 2 fasa 
dan untuk arus gangguan yang terjadi di P. 
Jeruk terkecil bernilai 1881A untuk 3 fasa, 
266A untuk netral dan 1626A untuk 2 fasa. 
Dikarenakan arus gangguan yang terjadi 
masih lebih besar dari arus settingan OCR 
dan GFR maka Relay masih akan bekerja 
dengan membuka CB Penyulang. 
3. Untuk daya terpakai Trafo 1 GI Sei juaro 
tertinggi setelah rekonfigurasi adalah 
20,271922 MVA atau sekitar 67,57% dari 
30MVA dan untuk daya terpakai Trafo 2 
GI Boom baru tertinggi setelah 
rekonfigurasi adalah 21,870606 MVA atau 
sekitar 72,90% dari 30MVA. Dari hasil 
yang didapatkan, trafo eksisting masih 
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